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Zapytanie 6 do SIWZ

  

            Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z  2015
r. poz. 2164 z późn. zm)  w załączeniu przekazujemy – dotyczące postępowania jw. – otrzymane od
wykonawcy pytania i odpowiedzi na nie: 

Pytania.

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Odp. 1.  Zamawiający podtrzymuje w.w. wymóg. Badania mają na celu potwierdzenie

wyników dostarczonych Flashtest`ów oraz innych parametrów technicznych 

modułów fotowoltaicznych zamieszczonych w kartach katalogowych.

Odp. 2.  Jeśli partia wybrana do przeprowadzenia testów nie uzyska wyników 

pozytywnych określonych przez niezależne laboratorium, w konsekwencji 
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Zamawiający uzna, że produkty nie spełniają wymagań technicznych i 

jakościowych stawianych przez Zamawiającego w PFU oraz Zamawiający będzie 

wymagał dostarczenia produktów spełniających wymagania. W ramach 

dostarczenia nowej partii produktów Wykonawca również uwzględni dodatkowe 5 

szt. modułów fotowoltaicznych i umożliwi przeprowadzenie badań celem 

potwierdzenia parametrów technicznych i jakościowych.

Celem ułatwienia oferentom określenia ewentualnych kosztów badań Zamawiający 

uzupełnia informacje dotyczącą zakresu testów których wykonanie się przewiduje.

1.Badanie elektroluminescencyjne 5 szt. modułów 

2.Flash test 5 szt. modułów 

3.Badanie w komorze starzeniowej 5 szt. modułów (dampheat 48)

4.Powtórzenie badania flash test 5 szt. modułów po przeprowadzeniu badań (dampheat 

48)

5.Wydajność modułów w STC dla 5 szt. modułów
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